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Protokol o skiiSke vzorky €. 4115/2017

Nazov a adresa laboratéria: SkdSobné laboratérium TAVOS, ass.
Bratislavska cesta 3588, 921 79 PieStany

Meno a adresa zakaznika: PreVak, s.r.o.-Zakaznicke centrum
Jiraskova 168, 91601 Stara Tura

Datum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skisky (od-do):
27.11.2017 9:35/27.11.2017/27.11.2017 - 01.12.2017

Odbemé miesto: Stara Turé - SG$ - vodojem
Matrica: Pitna voda Typ vzorky: bodova - vodovodn3 siet’
Vzorku odobral: Hudcovi¢ Henrich, Be. Odber vzorky:  Akreditovany
Cislo zakazky: 20170020 Plan odberu vzorky:
Podra objednavky od zékaznika
Tabulka vysledkov skisok.
Ukazovatel’ Metdda stanovenia Limit Vysledok | Mernd Neistota | Oznaé.
Vyhl.247/2 jednotka | merania | skisky
017 Z.z.
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1 0 0] KTJ v 100 ml A
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1 0 111 KT] v 100 ml 6 A
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 0] KTJ v 100 ml A
Kultivovatelné mikroorganizmy pri  |STN EN I1SO 6222 200 16| KTlviml 8 A
22°C
Kultivovatefné mikroorganizmy pri  |STN EN IS0 6222 50 2| KDviml 1 A
37°C
Zivé organizmy STN 757711 0 0| jedince/ml A
Viaknité baktérie okrem Fe a Mn STN 757711 0 0| jedince/ml A
baktéril
Mikromycéty STN 757711 0 0| jedince/ml A
Mftve organizmy STN 757711 30 0] jedince/ml A
Zelezité a manganové baktérie STN 757711, 757712 10 <1| pokryv.p. v A
%
Abioseston STN 757712 10 2| pokryv.p. v 1 A
%
Klostridia STN EN 26461-2 0 3| KTJ v 100 mi 1 A
Dusicnany STN EN 1S0 10304-1 50,00) 11,84 mg/| 0,95 A
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Skagobné laboratdrium nie je akreditované na vykondvanie sku$ok oznacenych N

Cislo vzorky : 4115/2017

Tabuflka vysledkov skusok.
Ukazovatel’ Metédda stanovenia Limit Vysledok | Merna Neistota | Oznad.
Vyhl.247/2 jednotka merania | skusky
017 2.z,
Dusitany STN EN ISO 10304-1 0,500 <0,003 mg/! A
Vol'ny chlér STN EN IS0 7393-2 0,30 0,22 mag/| N
Absorbancia STN 757360 0,080 0,007 N
Amdnne idny STN ISO 7150-1 G,50 0,014 mg/| 0,003 A
Farba STN EN ISO 7887 20,0 0,4 mgPt/| N
Chemicka spotreba kyslika STN EN ISO B467 3,00 <0,50 mag/! A
manganistanom
Mangan STN 757489 0,050 <0,010 mg/I A
Reakcia vody STN ISO 10523 6,50-9,50 7,68 0,38 A
Teplota vody STN 757375 8,0-12,0 9,9 °C N
Zakal STN EN IS0 7027 5,00 0,02 ZF N
Pach STN EN 1622 2 bez - N
Zelezo STN 75 7489 0,200 0,022  mag/l 0,003 A
Vodivost’ STN EN 27888 125,00 49,90 mS/m 4,99 A

Protokol mbZe obsahovat vysledky neakreditovanych skudok, ktoré st oznagené N, vysledky akreditovanych skusok
oznatenych A a vysledky skii$ok zabezpetovanych subdodavatelsky oznatenych S

e Protokol sa vztahuje len na predmet skusky

® Protokoly o skudke méZe pouZivatel reprodukovat bez obmedzenia celé. Ciasto&na reprodukcia je
mozna len s pisomnym sthlasom vedluceho SL TAVOS, a.s.

e Pouzivatel sluZieb akreditovaného pracoviska v Ziadnom pripade nesmie pouZit jeho akredita&nu
znatku.

Upozornenie:

Neistota merania predstavuje roz$irent kombinovanu neistotu z vysledku skisky s koeficientom pokrytia k=2

Prilohy: Protokol o odbere vzorky je uloZeny v Skisobnom laboratériu TAVOS, a.s.
Datum vystavenia protokolu:  04.12.2017
Schvalil:  Ing. Antalova

Veduci SLTAVOS, a.s.
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