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Skusobné laboratGrium nie je akreditované na vykondvanie skugok oznadenych N

Cislo vzorky : 1699/2018

www.tavos.sk

e-mail: antalova@tavos.sk
tel.: 033/5966301

fax: 033/7740582

Protokol o skuske vzorky ¢. 1699/2018

Nazov a adresa laboratéria: SkuSobné laboratorium TAVOS, as.
Bratislavska cesta 3588, 921 79 Piestany

PreVak, s.r.o.-Zakaznicke centrum
Jiraskova 168, 91601 Stara Tura

Meno a adresa zakaznika:

Datum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skisky (od-do):
25.06.2018 8:45/25.06.2018 / 25.06.2018 - 29.06.2018

Odberné miesto: Stara Tura - SUS, Polyfunkény objekt &. 2478

Matrica: Pitna voda Typ vzorky: bodova - vodovodna siet
Vzorku odobral: Hudcovi¢ Henrich, Be. Odber vzorky: Akreditovany
Cislo zakazky: 20180042 Plan odberu vzorky:
Podla objednavky od zakaznika
Tabuflka vysledkov skusok.
Ukazovatel’ Metdda stanovenia Limit Vysledok Merna Neistota | Oznac.
Vyhl.247/2 jednotka merania | skdsky
017 2.z,
Koliformné baktérie STN 75 7841 0 0] KTJ v 100 ml A
Escherichia coli STN 75 7841 0 0| KTJ v 100 ml A
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 0] KTJ v 100 ml A
Clostridium perfringens STN ISO 14189/Z1 0 0| KTJ v 100 ml N
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri  |STN EN ISO 6222 50 1] Kidviml 1 A
37°C
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri  |STN EN ISO 6222 200 1 KTlv1iml 1 A
22°C
Zivé organizmy STN 757711 jedince/ml A
Vlaknité baktérie okrem Fe a Mn STN 757711 0| jedince/ml A
baktérii
Mikromycéty STN 757711 0 0] jedince/ml A
Mftve organizmy STN 757711 30 0| jedince/ml A
Zelezité a manganové baktérie STN 757711, 757712 10 0| pokryv.p. v A
%
Abioseston STN 757712 10 3 pokr\gv.p. v 1 A
Yo
Dusic¢nany STN EN ISO 10304-1 50,00 13,72 mg/I 1,10 A

SL TAVOS, a.s., 4.2.4.2.18-verzia 06.11.2015

Pocet stran protokolu o skugke vzorky: 1z 2




Trnavska vodarenska spoloénost, o\ o,

ﬂ /  akciova spolocnost AN & a SN AS
F [/ Priemyselna 10 % PR —
—— 921 79 Pie$tany o e

2 Zapisand v obchodnom registri Okresného = ’7"?\\ s Reg‘ No. 271/S-208

=
O

A
sudu Trnava, odd. Sa viozka & 10263/T hd bW

www.tavos.sk Skusobné laboratdrium nie je akreditované na vykondvanie skugok oznacenych N
e-mail: antalova@tavos.sk
tel.: 033/5966301 Cislo vzorky : 1699/2018

fax: 033/7740582

Tabulka vysledkov skii$ok.

Ukazovatel’ Metdda stanovenia Limit Vysledok Merna Neistota | Oznac.
Vyhl.247/2 jednotka merania | skusky
017 Z.z.
Dusitany STN EN ISO 10304-1 0,500 <0,010 mag/I A
Volny chlér STN EN ISO 7393-2 0,30 0,24 mg/I N
Absorbancia STN 757360 0,080 0,007 - N
Amonne idny STN ISO 7150-1 0,50 <0,010 mg/| A
Farba STN EN ISO 7887 20,0 0,3 mgPt/| N
Chemickd spotreba kyslika STN EN ISO 8467 3,00 <0,50 mg/I A
manganistanom
Mangan STN 757489 0,050 <0,010 mg/! A
Reakcia vody STN ISO 10523 6,50-9,50 7,45 = 0,37 A
Teplota vody STN 757375 8,0-12,0 12,8 L N
Zakal STN EN ISO 7027 5,00 0,17 ZF N
Pach STN EN 1622 2 bez - N
Zelezo STN 75 7489 0,200 0,022 mag/| 0,003 A
Vodivost’ STN EN 27888 125,00 51,50 mS/m 5,15 A

Protokol méZe obsahovat vysledky neakreditovanych skusok, ktoré s oznacené N, vysledky akreditovanych skugok
oznacenych A a vysledky ski$ok zabezpe&ovanych subdodavatelsky oznaéenych S

Upozornenie: @ Protokol sa vztahuje len na predmet skusky
® Protokoly o skiiske méZe pouzivatel reprodukovat bez obmedzenia celé. Giastoéna reprodukcia je
mozna len s pisomnym suhlasom vediceho SL TAVOS, a.s.
® PouZivatel sluZieb akreditovaného pracoviska v Ziadnom pripade nesmie pouzit jeho akreditaény
znacku.

Neistota merania predstavuje roz&irent kombinovanu neistotu z vysledku skusky s koeficientom pokrytia k=2

Prilohy: Protokol o odbere vzorky je ulozeny v Skasobnom laboratériu TAVOS a.s.
Datum vystavenia protokolu: 29.06.2018
Schvalil:  Ing. Antalova

Veduci SLTAVOS, as.

Podpis:
Clr
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