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SkiiSobné laboratérium nie je akreditované na vykondavanie skisok oznacenych N

Cislo vzorky : 2781/2018

Protokol o skiske vzorky ¢. 2781/2018

Néazov a adresa laboratéria: Skisobné laboratérium TAVOS, a.s.

Meno a adresa zadkaznika:

Datum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skisky (od-do):

Bratislavska cesta 3588, 921 79 PieStany

PreVak, s.r.o.-Zakaznicke centrum
Jiraskova 168, 91601 Stara Tura

24.09.2018 9:50/ 24.09.2018 / 24.09.2018 - 28.09.2018

Odberné miesto:

Stara Turé - Paprad’ - Dom socialnych sluZieb 15956

Matrica: Pitna voda Typ vzorky: bodova - vodovodna siet
Vzorku odobral: Hudcovi¢ Henrich, Be. Odbervzorky:  Akreditovany
Cislo zakazky: 20180042 Pl&n odberu vzorky:
Podra objednavky od zékaznika
Tabul'ka vysledkov skisok.
Ukazovatel’ Metdda stanovenia Limit Vysledok | Mema Neistota | Oznai.
Vyhl.247/2 jednotia merania | skuisky
017 Z.z.
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1 0 0| K13 v 100 ml A
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1 0 0| KT v 100 mi A
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 2| K13 v 100 ml 1 A
Clostridium perfringens STN ISO 14189/21 0 0| K12 v 100 ml N
gglt&vovatel’ne mikroorganizmy pri | STN EN ISO 6222 50 13| Kdviml 71 A
g!%/ovatel’né mikroorganizmy pri  |STN EN ISO 6222 200 20| Kdviml 0] A
Zivé organizmy STN 757711 0| jedince/m A
Vidknité baktérie okrem Fe a Mn STN 757711 0 0| jedincefm! A
baktérif
Mikromycéty STN 757711 0 0] jedince/ml A
Mftve organizmy STN 757711 30 0| jedince/mi A
Zelezité a manganové baktérie STN 757711, 757712 10 1 pokra.p. v A
Abiosestén STN 757712 10 5 pokn;:.p. v 2 A
Dusitnany STN EN ISO 10304-1 50,00 4,23 mgfi 0,34 A |

8L TAVOS, a.s., 4.2.4.2.18-verzia 17.7.2018
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b

Trnavska vodarenska spoloénost,

921 79 Piestany

Zaplsané v obchodnom registri Okresného
sudu Trnave, odd. Sa viozka & 10263/T

a’,.—.-—_'_-—«.\\"

2~
- b

~
'}

i

AN

y - ﬁ'} alfciova' spoloénost’ RN Q SN AS
2 Priemyselnég 10
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www.tavos.sk
e-mail: antalova@tavos.sk
tel.: 033/5966301

Tabufka vysledkov skiiSok.

Skusobné laboratbrium nie je akreditované na vykondvanie skiSok oznadenych N

Gislo vzorky : 2781/2018

Ukazovatel’ Metdda stanovenia Limit Vysledok | Mema Neistota | Oznat.
Wyhl.247/2 jednotika merania | skasky
017 Z.z,
Dusitany STN EN ISO 10304-1 0,500 <0,010 mg/l A
Vol'ny chidr STN EN ISO 7393-2 0,30 0,18 mg/l N
Absorbancia STN 757360 0,080 0,011 - N
Aménne iény STN 150 7150-1 0,50 <0,010 mgfl A
Farba STN EN ISO 7887 20,0 0,1 mgPt/l N
Chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 3,00 <0,50 mg/| A
manganistanom
Mangan STN 757489 0,050| <0010 mg/l A
Reakcia vody STN IS0 10523 6,50-9,50 7,84 - 0,39 A
Teplota vody STN 757375 8,0-12,0 13,9 °C N
Zakal STN EN ISO 7027 5,00 0,12 ZF N
Pach STN EN 1622 2 bez - N
Zelezo STN 75 7489 0,200 <0,010 mg/l A
Vodivost STN EN 27888 125,00 59,20 ms/m 592 A

Protokol mé6ze obsahovat vysledky neakreditovanych skadok, ktoré su oznagené N, vysledky akreditovanych skisok
oznadenych A a vysledky skusok zabezpetovanych subdodévatefsky oznacenych S

@ Protokol sa vztahuje len na predmet skisky

e Protokoly o skigke méze pouZivatel reprodukovat bez obmedzenia celé. Ciastotna reprodukcia je
moZn4 len s pisomnym suhlasom vediceho SL TAVOS, a.s.

e Pouzivatel sluZieb akreditovaného pracoviska v Ziadnom pripade nesmie pouZit jeho akreditatnu
znacku.

Upozomenie:

Neistota merania predstavuje rozsireni kombinovanii neistotu z vysledku skusky s koeficientom pokrytia k=2

Prilohy: Protokol 0 odbere vzorky je uloZzeny v SkiSobnom laboratoriu TAVOS, a.s.
Datum vystavenia protokolu:  04.10.2018
Schvalil:  Ing. Antalova

Vedtici SLTAVOS, a.s.

Podpis:

SL TAVOS, a.s., 4.24.2.18-verzia 17.7.2018 Pocet stran protokolu o skiske vzorky: 2z 2
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WWW-_tIaVOS-Sk Skigohbné laboratérium nie je akreditované na vykondvanie skuSok oznadenych N
e-mail:
tel.: 033/5966301 Cislo vzorky : 3127/2018
Protokol o skiske vzorky ¢. 3127/2018
Nazov a adresa laboratéria: SkuSobné laboratérium TAVOS, a.s.
Bratislavska cesta 3588, 921 79 Piedtany
Meno a adresa zdkaznika: PreVak, s.r.o.-Zakaznicke centrum
Jirdskova 168, 91601 Stara Tura
Datum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skasky (od-do):
24.10.2018 10:25/24.10.2018 / 24.10.2018 - 26.10.2018
Odbherné miesto: Stara Tura - Paprad’ - Dom socidlnych sluZieb 1595
Matrica: Pitna voda Typ vzorky: bodové - vodovodna siet
Vzorku odobral: Hudcovi¢ Henrich, Bc. Odber vzorky: Akreditovany
Cislo zakazky: 20180042 Plan odberu vzorky:
Podfa objednéavky od zakaznika
Tabufka vysledkov skisok.
Ukazovatel’ Metéda stanovenia Limit Vysledok | Mema Neistota | Oznaé.
Vyhl.247/2 jednotka merania | skisky
017 Z.2.
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 0| K12 v 100 ml A
Volny chiér STN EN ISO 7393-2 0,30 0,27 mg/l N
Teplota vody STN 757375 8,0-12,0 13,7 °C N

SL TAVOS, a.s., 4.2.4.2.18-verzia 17.7.2018

Podet stran protokolu o skiske vzorky: 122
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wWww. %avos.sk Skusobné laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skasok oznadenych N
e-mail: antalova@tavos.sk
tel.: 033/5966301 Cislo vzorky : 3127/2018

Protokol méZe obsahovat vysledky neakreditovanych skasok, ktoré st oznagené N, vysledky akreditovanych skaSok
oznagenych A a vysledky skiSok zabezpe@ovanych subdodavatefsky oznadenych S

Upozornenie: ® Protokol sa vztahuje len na predmet skiisky
¢ Protokoly o skuske moéze pouZivatel reprodukovat bez obmedzenia celé. Ciastodna reprodukcia je
moZna len s pisomnym stihlasom vedidceho SL TAVOS, a.s.
® Pouzivatef sluZieb akreditovaného pracoviska v Ziadnom pripade nesmie pouzif jeho akredita&ni
znadku.

Neistota merania predstavuje roz§iren kombinovant neistotu z vysledku skasky s koeficientom pokrytia k=2
Prilohy: Protokol o odbere vzorky je uloZeny v Skagobnom laboratériu TAVOS, a.s.
Déatum vystavenia protokolu:  26.04.2018

Schvilil:  Ing. Antalova
Veduci SLTAVQS, a.s.

Podpis:
Gl

TRMAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, as.
Priemyseind 10. 921 79 Piestany
100 35 252 484, |c1‘.9 DPH: SK2020172264
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