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Protokol o skiSke vzorky ¢. 2783/2018

Nazov a adresa laboratéria: SkGSobné laboratérium TAVOS, ass.
Bratislavska cesta 3588, 921 79 Piestany
Meno a adresa zdkaznika: PreVak, s.r.o.-Zakaznicke centrum

Jiraskova 168, 91601 Stara Turéd

Skugobné laborat6rium nie je akreditované na vykondvanie skasok oznatenych N
Cislo vzorky : 2783/2018

Déatum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skiagky (od-do):
24.09.2018 9:10/24.09.2018 / 24.09.2018 - 28.09.2018

Odberné miesto: Stara Turé - SUGS - vodojem
Matrica: Pitna voda Typ vzorky: bodova - vodovodna siet
Vzorku odobral: Hudcovié Henrich, Bc. Odber vzorky:  Akreditovany
Cislo zakazky: 20180042 Plan odberu vzorky:
Podra objednavky od zakaznika
TabuPka vysledkov skidSok.
Ukazovatel Metéda stanovenia Limit Vysledok | Mema Neistota | Oznad.
Vyhl.247/2 jednotka merania | skigky
017 Z.z.
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1 0 1| KT v 100 ml 1 A
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1 0 0| KTJ v 100 ml A
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 1| KT v 100 mi A
Clostridium perfringens STN ISO 14185/71 0 0| K1J v 100 m! N
Kultivovatelné mikroorganizmy pri | STN EN 1SO 6222 50 1| KDviml 1 A
37°C
Kultivovatef'né mikroorganizmy pri  |STN EN IS0 6222 200 16| KTlv1iml 8 A
22°C
Zivé organizmy STN 757711 0 0| jedince/ml A
Vidknité baktérie okrem Fe a Mn STN 757711 0 0| jedince/ml A
baktérii
Mikromycéty STN 757711 0 0| jedince/mi A
Mrtve organizmy STN 757711 30 jedince/ml A
Zelezité a mangénové baktérie STN 757711, 757712 10 1| pokryv.p. v A
%
Abioseston STN 757712 10 3| pokryv.p.v 1 A
%
Dusiénany STN EN ISO 10304-1 50,00 10,94 mg/} 0,88 A

SL TAVOS, a.s., 4.2.4.2.18-verzia 17.7.2018
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Tabufka vysledkov skisok.

Skusobné laboratdnium nie je akreditované na vykondvanie skisok oznadenych N
Cislo vzorky : 2783/2018

Ukazovatel’ Metdda stanovenia Limit Vysledok | Meméa Neistota | Oznat.
Vyhl.247/2 jednotka merania | skisky
017 Z.2.
Dusitany STN EN ISO 10304-1 0,500 <0,010 mg/l A
Volny chigr STN EN ISO 7393-2 0,30 0,28 mg/! N
Absorbancia STN 757360 0,080 0,014 - N
Amdnne Iény STN ISO 7150-1 0,50 0,022 mg/i 0,004 A
Farba STN EN 1SO 7887 20,0 05| mgpI N
Chemicka spotreba kyslika STN EN 1S0 8467 3,00 <0,50 mgfi A
manganistanom
Mangén STN 757489 0,050 <0,010 mg/l A
Reakcia vody STN ISO 10523 6,50-9,50 7,51 - 0,38 A
Teplota vody STN 757375 8,0-12,0 12,7 °C N
Zakal STN EN ISO 7027 5,00 1,24 ZF N
Pach STN EN 1622 2 bez 5 N
Zelezo STN 75 7489 0,200 0,024| mg/l 0,003] A
Vodivost! STN EN 27888 125,00 50,50 mS/m 5,05 A

Protokol méZe obsahovat vysledky neakreditovanych skasok, ktoré su oznadené N, vysledky akreditovanych skiaSok
oznacéenych A a vysledky skisok zabezpeovanych subdodavatefsky oznagenych S

@ Protokol sa vzfahuje len na predmet skisky

e Protokoly o skii§ke méze pouZivatel reprodukovat bez obmedzenia celé. Ciastotna reprodukcia je
maozna len s pisomnym sidhlasom vedliceho SL TAVOS, a.s.

#® Pouzivatel sluZieb akreditovaného pracoviska v Ziadnom pripade nesmie pouzit jeho akreditaénid
znatku.

Upozornenie:

Neistota merania predstavuje rozsirent kombinovanil neistotu z vysledku skasky s koeficientomn pokrytia k=2

Prilohy: Protokol o odbere vzorky je uloZeny v Ski$obnom laboratériu TAVOS, a.s.
Datum vystavenia protokolu:  04.10.2018
Schvélil:  Ing. Antalova

Veduci SLTAVOS, a.s.

Podpis:

SL TAVOS, a.s., 4.2.4.2.18-verzia 17.7.2018 Podet stran protokolu o skuske vzorky: 2 z 2
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;P mm.:avos.sk Skusobné laboratérium nie je akreditované na vykondvanie skGSok oznacenych N
e-mail: antalova@tavos.sk
tel.: 033/5966301 Cislo vzorky : 3054/2018

Protokol o skuske vzorky €. 3054/2018

Nézov a adresa laboratéria: SkiSobné laboratérium TAVOS, a.s.
Bratislavska cesta 3588, 921 79 Piesfany

Meno a adresa zikaznika: PreVak, s.r.o.-Zékaznicke centrum
Jiraskova 168, 91601 Stara Tura

Déatum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skusky (od-do):
17.10.2018 8:50/17.10.2018 / 17.10.2018 - 22.10.2018

Odberné miesto: Stara Tura - SGs - vodojem
Matrica: Pitna voda Typ vzorky: bodova - vodojem
Vzorku odobral: Hudcovig Henrich, Bc. Odber vzorky:  Akreditovany
Cislo zakazky: 20180042 Plan odberu vzorky:
Podfa objednavky od zakaznika
TabuFka vysledkov skiigok.
Ukazovate!’ Metdda stanovenia Limit Vysledok | Mema Neistota | Oznat.
Vyht.247/2 jednotka merania | ska$ky
017 Z.z.
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1 0 0| K13 v 100 ml A
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 0| KTJ v 100 mi A
Votny chiér STN EN ISO 7393-2 0,30 0,25 mgf N
Teplota vody STN 757375 8,0-12,0 13,0 °C N

SL TAVOS, a.s., 4.2.4.2.18-verzia 17.7.2018 Poget stran protokolu o skiSke vzorky: 1z 2
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www.tlavos.sk Skisobné laborat6rium nie je akreditované na vykonévanie skii$ok oznadenych N
e-mail: antalova@tavos. sk
tel.: 033/5966301 Clslo vzorky : 3054/2018

Protokol méze obsahovat vysledky neakreditovanych ski$ok, ktoré st oznatené N, vysledky akreditovanych skaSok
oznadenych A a vysledky skuiSok zabezpedovanych subdodavatelsky oznadenych S

Upozomenie: @ Protokol sa vztahuje len na predmet skuisky
e Protokoly o sk(ske mdzZe pouzivatef reprodukovat bez obmedzenia celé. Ciastotna reprodukeia je
moZna len s pisomnym suhlasom vedticeho SL TAVOS, a.s.
e PouZivate! sluZieb akreditovaného pracoviska v Ziadnom pripade nesmie pouZit jeho akreditadni
znatku.

Neistota merania predstavuje rozSirent kombinovan( neistotu z vysledku skasky s koeficientom pokrytia k=2
Prilohy: Protokol o odbere vzorky je uloZeny v SkuSobnom laboratériu TAVOS, a.s.
Datum vystavenia protokolu:  22.10.2018

Schvalil:  Ing. Antalova
Veduci SLTAVOS, as.

Podpis:

TRNAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST. a s
Priemyselna 10. 921 79 Piestany
i£0: 36 252 484, I(;.g DPH: SK2020172264
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